
志賀原子力発電所１号機の原子炉圧力容器の水位計の設定について

本日、午後３時３０分に北陸電力㈱から、志賀原子力発電所１号機の圧力容器の水

位計について、基準点の設定にずれがあることが報告された。

（参考：北陸電力ＨＰ http://www.rikuden.co.jp/news/03112101.pdf）

ずれは、２～３ cm 程度であり、原子炉の安全性を考えた場合、問題のあるもので

はないとの報告を受けている。

県としては、今後詳細について調査する事としている。
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