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　標記の件について、北陸電力㈱から　２５日　９時３０分に、以下のとおり通報を受けた。

１．件名 　　　復水器の点検・補修について

２．発生日時　平成　１６年　　６月　２５日　９時　２０分（頃）（出力降下決定日時）

３．原子炉の状況　　　運転中　（電気出力　５４．８万ｋＷ）（出力降下は、本日午後６時か
らの予定）

４．外部への放射能の影響　　　無　

５．概要 
　６月４日に北陸電力より公表のあった、復水器への海水の混入について、増加が認められたこ
とから、発電所の出力を下げ、補修を行うもの。混入した海水量は、設置されている機器で十分
処理できる程度のものであるが、予防措置として補修を行うもの。 
　なお、法令上、本事象については、国への報告を要しない。

６．記者発表　　　　未定

　

平成１６年６月２５日 
原子力安全対策室 
（直通）０７６（２２５）
１４６５ 
（県庁内線）４２３４
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