
「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」

連絡区分Ⅲに係る連絡（平成１８年５月分）について

本日（６月９日）、北陸電力㈱から、「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への

連絡基準に係る覚書」連絡区分Ⅲ（保守情報として連絡することが適当なもの）に該当

する平成１８年５月分の連絡があった。

今回連絡があった事象は、定期検査中の志賀１号機において、低圧復水ポンプの軸受

部の潤滑油中に水分が含まれていることが確認されたもの。

原因は、潤滑油を冷却するための冷却管から水がにじみ出たためであり、現在、補修

及び取付は完了している。

※潤滑油に水が混じると潤滑油の性能が落ちる。

なお、本事象により、直ちに発電所の安全性に問題が発生することはなく、また、外

部への影響もない。
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