
志賀原子力発電所２号機 低圧タービンの点検状況について

本日午前９時、北陸電力㈱より、中部電力㈱浜岡５号機タービン破損事故に関連

して点検を行っている志賀２号機低圧タービン第１２段の羽根の点検状況について

報告があった。

１．点検状況（７月２４日現在）

Ａ、Ｂ、Ｃ３基の低圧タービンの内、Ａ、Ｂ２基の点検が終了。

２．点検結果

Ａ、Ｂの２基の低圧タービンの第１２段の羽根５６０枚の内、１４６枚の根

元取り付け部にひびが確認された。

３．県の対応

本日、午前中に立入調査を実施し、ひびの発生状況等を確認する。
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