
平成２２年４月２６日

県の環境放射線監視テレメータシステムの一時不調について

本日午後０時２２分から、午後２時１６分まで環境放射線監視テレメータ

システムが一時不調となり、県の観測局のデータが不通となりました。

北陸電力のデータは正常に伝送されていたため、発電所の監視は継続されて

いました。

また、各観測局は正常にデータを測定しており、不通となった間のデータに

ついても異常がないことを確認しました。

原因については、調査中であります。
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